
Labor  Dr.  Scheller GmbH - Am Mittleren Moos 48 - 86167 Augsburg 

Stadtwerke Königsbrunn 
Wasserversorgung 
Marktplatz 7 

86343 Königsbrunn  

Labor Dr. Scheller  
Lebensmittel-, Wasser- und Umweltanalysen 
Lebensmittelchemische und chemisch-physikalische Ar alysen, 
nükrobiologische Untersuchungen, Gutachten, Beratungen, 
Betriebsüberwachungen, HACCP-Konzepte, Schulungen rov ,„ 

Labor  Dr.  Scheller GmbH 
Sitz Augsburg-AG Augsburg, HRB-Nr.19221 

'Geschäftsführer:  
Dr.  rer. nat. Gerhard Scheller 
Staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker 

Öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger für Lebensmittel, 
Bedarfsgegenstände und Trinkwasser 

Privater Sachverständiger für die 
Wasserwirtschaft 

Amtlich zugelassener Sachverständiger 
für die Untersuchung von Gegenproben 

Zugelassen für mikrobiologische 
Untersuchungen nach § 44 IfSG 

Untersuchungsstelle nach § 15 TrinkwV 

AQS-Labor mit Zertifikat AQS 07/090/03 

Akkreditiertes Prüflabor  gem.  DIN EN ISO/IEC 17025 
DAkIcS-Registriernummer: D-PL-19230-01-00 

grAt:)- 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Augsburg, den 

3454/21/7a (23.682/21) 17.11.2021/ors 

Prüfbericht Nr. 3454/21/7a 
Bestimmung von Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln und deren 
Metaboliten gemäß Auflagen Wasserwirtschaftsamt bzw. Gesundheitsamt 

Die Untersuchung der am 12.10.2021 entnommenen Wasserprobe ergab folgenden Befund: 

Probenehmer: 
Entnahmetag/Uhrzeit: 
Einlieferungstag: 
Untersuchungsbeginn/-ende 
Probenbezeichnung: 

Kennzahl der Wasserfassung 

Temperatur (°C) Wasser: 

Probenahmeverfahren:  

Herr  Arndt,  Labor  Dr.  Scheller GmbH 
12.10.2021, 12.35 Uhr 
12.10.2021 
21.10.2021 / 09.11.2021 
Hahn am Brunnenkopf des Tiefbrunnens 2 im Brunnenhaus 
bei Königsbrunn (Brunnen 2 — ZWV Königsbrunn) 
4110 7731 00018 

+ 10,6 Luft: + 8 

DIN ISO 5667-5 — A 14 (2011-02) — Stichprobe 

Bestimmung von Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln und deren 
Metaboliten gemäß Auflagen Wasserwirtschaftsamt bzw. Gesundheitsamt 
(in Fremdvergabe durch akkreditierte Untersuchungsstelle) 

Parameter und Ergebnisse siehe anhängendem Prüfbericht Nr. 133678/02/08 des Zweckverbandes 
Landeswasserversorgung — Laborgemeinschaft Süd West vom 09.11.2021. 

Beurteilung: 
In der vorgelegten Wasserprobe konnten zum Untersuchungszeitpunkt die Parameter gemäß 
anhängendem Prüfbericht des Zweckverbandes Landeswasserversorgung — Laborgemeinschaft Süd-
West nachgewiesen werden. Die gemäß Anlage 2 (zu § 6 Abs. 2) Teil 1, lfd.Nr. 10 der Trinkwasser-
Verordnung vom 21.05.2001 i.d.F. vom 22.09.2021 (TrinkwV) festgelegten Grenzwerte von 
0,00010 mg/j,-je einzelne Substanz sind eingehalten; ebenso der Summengrenzwert in Höhe von 
0,00050,m/VI gemäß Anlage 2 (zu § 6 Abs. 2) Teil 1, lfd.Nr. 11 TrinkwV. 

,•\\;k:.  • • 
1-1 P..,  Dr.  G.  'Scheer,  Laborleitung) E-Mail/SEBAM: Staatliches Gesundheitsamt Augsburg 

DieiAnälyäindaten sich ausschließlich auf die Prüfgegenk4.1Eirgnailszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung. 
,\ akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. 
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'fielefolf-+-49 (0)82145 07 33-0 • Telefax: +49 (0)821 45 07 33-6 • E-Mail: zentrale@labor-dr-scheller.de  • Internet: www.labor-dr-scheller.de  
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Prüfbericht 133678/02/08 

Probennahnnezeitpunkt 
Probeneingang 
Probennehnner 
Probenahmeverfahren 
Probenbezeichnung 
Labornummer 

21.10.2021 
Probenehmer Labor  Dr.  Scheller 
DIN ISO 5667-5 -A 14(2011-02) 
Proben-Nr. 23.682/21 
133678/02/08 

Untersuchuna von Trinkwasser 
Parameter Ergebnis Einheit Grenzwert 

TrinkwV 
Prüfverfahren 

PBSM mittels  GC-MS Bayern 2020 
Chlorthalonil <0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11 
Cypermethrin <0,00005 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11 
Deltamethrin <0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11 
Flumioxazin <0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11 
Kresoxim-methyl <0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11 
lambda-Cyhalothrin <0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11 
Picoxystrobin <0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11 
Triadinnenol <0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11 
Summe n.n. mg/L 0,0005 - 
PBSM  LC-MS Bayern 2020 
2-Hydroxyatrazin <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Aclonifen <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Amidosulfuron <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Atrazin <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Azoxystrobin <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Boscalid <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Bromacil <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Carbendazim <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Chloridazon <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Chlormequat <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Chlortoluron <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Clomazone <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Clothianidin <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Cyflufenamid <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Cymoxanil <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Cyproconazol <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Desethylatrazin 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Desethyl-Desisopropyl-Atrazin <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Desisopropylatrazin 
(Desethylsinnazin) 

<0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 

Desethylterbuthylazin <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Desmedipham <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Difenoconazol <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Diflufenican <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Dimefuron <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Dimethachlor <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Dimethenamid <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Dimethoat <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Dimethomorph <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Dimoxystrobin <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Diuron <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Epoxiconazol <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Ethidimuron <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Ethofunnesat <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 

Laborgemeinschaft SüdWest Zweckverband Wasserwerk Langenau 
Kooperation der Laboratorien der Landeswasserversorgung Betriebs- und Forschungslabor 
Bodensee-Wasserversorgung und der DAkIcS Sitz: Stuttgart 89129 Langenau 
Landeswasserversorgung Deutsche 

Akleredilierungsstelle 
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart Telefon: (0 73 45) 96 38 22 - 61 

D-PL•18961•01-00  Registernummer: HRA 12906 E-Mail: labor@lw-online.de  
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Parameter Ergebnis Einheit Grenzwert 
TrinkwV 

Prüfverfahren 

Fenpropidin <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Fenpropimorph <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Flazasulfuron <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Flonicamid <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Florasulam <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Fluazinam <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Flufenacet <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Fluopicolide <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Fluopyram <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Flurtamone <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Flusilazol <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Innazalil <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Imidacloprid <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
lodosulfuron-methyl <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Iprodion <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Isoproturon <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Isoxaben <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Lenacil <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Mandipropamid <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Mesosulfuron <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Metalaxyl <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Metamitron <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Metazachlor <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Metconazol <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Methiocarb <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Metobromuron <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Metolachlor <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Metosulann <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Metribuzin <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Napropamid <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Metsulfuron-methyl <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Myclobutanil <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Nicosulfuron <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Penconazol <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Pendimethalin <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Pethoxamid <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Picolinafen <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Pinoxaden <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Pirimicarb <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Prochloraz <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Propamocarb <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Propazin <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Propiconazol <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Propoxycarbazon <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Propyzamid <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Proquinazid <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Prosulfocarb <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Prosulfuron <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Prothioconazol <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Pyrinnethanil <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Pyroxsulam <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Quinoclamin <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Quinoxyfen <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Rimsulfuron <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Simazin <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Spiroxamine <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 

Laborgemeinschaft SüdWest Zweckverband Wasserwerk Langenau 
Kooperation der Laboratorien der Landeswasserversorgung Betriebs- und Forschungslabor 
Bodensee-Wasserversorgung und der DAkkS Sitz: Stuttgart 89129 Langenau 
Landeswasserversorgung Deutsche 

ARItreditierungsstelle Registergericht: Amtsgericht Stuttgart Telefon: (0 73 45) 96 38 22 - 61 
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Parameter Ergebnis Einheit Grenzwert 
TrinkwV 

Prüfverfahren 

Tebuconazol <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Tebufenpyrad <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Terbutylazin <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Tetraconazole <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Thiacloprid <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Thiamethoxam <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Thifensulfuron-methyl <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Topramezone <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Triasulfuron <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Tribenuron-methyl <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Trifloxystrobin <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Triflusulfuron-methyl <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Triticonazol <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Tritosulfuron <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Summe 0,00002 mg/L 0,0005 - 
2,6-Dichlorbenzamid <0,00002 mg/L DIN 38407-36:2014-09 
PBSM  LC-MS saure Herbizide Bayern 2020 
2,4-D <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Bentazon <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Bromoxynil <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Clodinafop <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Clopyralid <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Dicamba <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Dichlorprop (2,4-DP)  <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Fenoxaprop <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Fluazifop <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Fluroxypyr <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Haloxyfop <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
loxynil <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
MCPA <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Mecoprop <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Mesotrione <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Picloram <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Quinmerac <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Sulcotrione <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Triclopyr <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09 
Summe n.n. mg/L 0,0005 - 
PBSM Glyphosat/Glufosinat Bayern 2020 
Glufosinat <0,00002 mg/L 0,0001 LW-PV  C 130:2021-01 
Glyphosat <0,00002 mg/L 0,0001 LW-PV  C 130:2021-01 
Summe n.n. mg/L 0,0005 - 
Probeneingangstemperatur 14,0 °C DIN 38404-4:1976-12 

Untersuchungsdauer: 21.10.2021 - 09.11.2021 

Dieser Prüfbericht wurde geprüft und freigegeben, er ist ohne Unterschrift gültig. 

Langenau, den 09.11.2021  Sabine Jung inger 
(Leiterin Org. Spurenanalytik) 
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