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Prüfbericht Nr. 3454/21/1 
Routinemäßige Trinkwasseruntersuchung gemäß TrinkwV I.d.F. vom 22.09.2021 

Die Untersuchung der am 12.10.2021 entnommenen Wasserprobe ergab folgenden Befund: 

Probenehmer: 
Entnahmetag/Uhrzeit: 
Einlieferungstag: 
Untersuchungsbeginn/-ende 
Entnahmestelle 

Objektkennzahl 

Temperatur (°C) 
Aussehen: 

Herr  Arndt,  Labor  Dr.  Scheller GmbH 
12.10.2021, 11.40 Uhr 
12.10.2021 
12.10.2021 / 14.10.2021 
Hahn im Wasserwerk von Königsbrunn 
(Mischwasser — ZWV Königsbrunn) 
1230 0772 00395 

Wasser: + 12,3 Luft: + 8 
farblos, klar 

Parameter  Einheit ermittelte Werte Grenzwerte 
gemäß TrinkwV 

Methoden 

     

Mikrobiologische Untersuchungen [Probenahm everfahren: DIN EN IS 0 19458 (2006-12) Zweck a] 

Koloniezahl bei 22 °C KBE/m1 1 100 TrirkwV§ 15 Abs1c (eftehted 

Koloniezahl bei 36 °C KBE/m1 1  100 TärtwA(§15AbsiceFnieccden) 

Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 DIN EN ISO 9308-1 :2017-09 (CC) 

Escherichia coli KBE/100 ml 0 DIN EN IS09338-1 :2017-09 (CCA) 

Enterokokken KBE/100 ml  0  DIN EN ISO 7899-2200)-11 

Physikalisch-chemische Untersuch ungen 
Färbung (SPAK bei 436 nm) m

_1 
[Probenahmeverfahren: 

< 0(.1 

DIN ISO 5667-5 — A 

0,5 
14 (2011-02) -- Stichprobe] 

DIN EN ISO 7887:2012.04-Cl 

Trübung NTU 0,15 '1,0 DIN EN ISO 7027:2016.11-C 21 

Geruchsschwellenwert (bei 23 °C) GSW 1 3 DIN EN 1622:2036-10 - 13 3 

Geschmack o. B. DEV 8 1/21971 

•Elekt •r. Leitfähigkeit (bei 25 °C) uS•cm21-- 544 2790 DIN EN 27888:1993-11-C 8 

pH-Wert (bei 7,9 °C) 7,79 > 6,5 u. < 9,5  DIN EN ISO 10523:2012-04- C 5 

Beurteilung 
Die in der untersuchten Trinkwasserprobe vorstehend zum Untersuchungszeitpunkt ermittelten mikrobio-
logischen; sensorischen und physikalisch-chemischen Analysendaten entsprechen den Anforderungen 
gemäß Anlage 1 Teil I (zu § 5 Abs. 2), lfd.Nr. 1 und 2 sowie Anlage 3 (zu § 7), lfd.Nr. 5, 7 bis 12, 18 und 
•19 der Trinkwasser Verordnung vom 21. Mai 2001 i.d.F. vom 22.09.2021 (TrinkwV). 
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