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Labor Dr. Scheller GmbH
Sitz Augsburg-AG Augsburg, HRB-Nr.19221

Akkreditiertes Prüflabor gem. DIN EN ISO/IEC 17025:2018
DAkkS-Registrierungsnummer: D-PL-19230-01-00

Zugelassen für mikrobiologische 
Untersuchungen nach § 44 lfSG

Untersuchungsstelle nach § 40 TrinkwV (TWL09-021)

AQS-Labor (AQS 07/090/03)

Geschäftsführung:
Ruth Simone Mittermayr
Mag. Marcello Nicoloso

Labor Dr. Scheller GmbH | Am Mittleren Moos 48 | 86167 Augsburg

Stadtwerke Königsbrunn
 
Marktplatz  7
86343 Königsbrunn

Augsburg, den 04.09.2026 | ROE
Kundennummer:             K535
Auftragsnr.: A26-5066 Probennr.: P26-20893
Prüfbericht PB26-14359: Bakteriologische Trinkwasseruntersuchung inkl. EnterokokkenPrüfbericht PB26-14359: Bakteriologische Trinkwasseruntersuchung inkl. EnterokokkenPrüfbericht PB26-14359: Bakteriologische Trinkwasseruntersuchung inkl. Enterokokken gemäß TrinkwV i.d.F.
vom 20.06.2023
Die Untersuchung der am 01.09.2026 entnommenen Wasserprobe(n) ergab folgenden Befund:
Probenehmer: Herr Amir Taletovic  Stadtwerke Königsbrunn
Entnahmetag, Uhrzeit: 01.09.2026, 10:30 Uhr
Untersuchungszeitraum: 01.09.2026 - 03.09.2026
Entnahmestelle: MS Wasserwerk Königsbrunn, Ausgang (ZWV Königsbrunn)
Objektkennzahl: 1230 0772 00395
Wassertemperatur: 12,2 °C Lufttemperatur: 19,0 °C

Ansatzzeitpunkt Mikrobiologie 01.09.2026 13:30 Uhr
Mikrobiologische Untersuchungen [Probenahmeverf.: Zweck a - DIN EN ISO 19458 (2006-12)]
Parameter Einheit Messwert Grenzwert Methoden
Koloniezahl bei 22 °C KBE/mL 0 100 TrinkwV § 43 Abs.3 (Agar, 2023-06)
Koloniezahl bei 36 °C KBE/mL 0 100 TrinkwV § 43 Abs.3 (Agar, 2023-06)
Coliforme Bakterien KBE/100 mL 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06-K6-1
Escherichia coli (E. coli) KBE/100 mL 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06-K6-1
Intestinale Enterokokken KBE/100 mL 0 0 DIN EN ISO 7899-2:2000-11-K15 (S+B)
n.a. = nicht auswertbar, c = KBE über Plattengrenzwert, d = überwachsen, o.B. = ohne Beanstandung, für den
Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung

 Beurteilung der Probe: P26-20893 - Bakteriologische Trinkwasseruntersuchung inkl. Enterokokken

Die in der untersuchten Trinkwasserprobe vorstehend zum Untersuchungszeitpunkt ermittelten mikrobiologischen Analysendaten
entsprechen den Anforderungen gemäß Anlage 1 Teil I (zu § 6 Abs. 2) sowie Anlage 3 Teil I (zu § 8) der Trinkwasserverordnung
vom 20. Juni 2023 (TrinkwV i.d.F. vom 20.06.2023).
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5Dr. Nadine Rögner, Kundenbetreuung

https://www.labor-dr-scheller.de


Labor Dr. Scheller GmbH, 86167 Augsburg
Blatt – 2 – zum Schreiben vom 04.09.2026, Prüfberichtsnummer: PB26-14359 

Seite 2 von 2 

Die Analysendaten beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung. 
Durch die DAkkS akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen | USt-ldNr.: DE222765747 | St.-Nr.: 103/131/00419
Bankverbindung: HypoVereinsbank – IBAN: DE35 7002 0270 0045 2309 02 – BIC: HYVEDEMMXXX

Tel. +49 (0) 821 8994 6900 | E-Mail: zentrale@labor-dr-scheller.de | www.labor-dr-scheller.de


